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L.p. Branża PYTANIE ODPOWIEDŹ ZAŁĄCZNIK DATA

1 Ogólna
Proszę o podanie zakresy certyfikacji Breeam, który należy ująć w wycenie. Poziom VERY GOOD, wytyczne zostały przesłane wraz z draftem umowy 28.08.2020

2 Ogólna

Proszę o podanie zakresu projektu wykonawczego, który jest w zakresie 

generalnego wykonawcy -zgodnie z pkt 6.6 cały projekt jest po stronie GW.
Zgodnie z draftem umowy, zakres projektu wykonawczego jest po stronie Inwestora. 

Projekt wykonawczy zostanie przekazany w kolejnym etapie przetargu. 14.09.2020

3 Projekt Czy projekt będzie wykonywany w BIM? Wytyczne wskazane w drafcie umowy. 28.08.2020

4 ELE

Prosimy o dostarczenie warunków przyłączenia wydanych przez Innogy. przekazano 20200904_Jagiellonska_

warunki 

przylaczeniowe_Innogy 

Netia Orange.zip

14.09.2020

5 ELE

Prosimy o dostarczenie warunków przyłączenia wydanych przez Orange oraz 

Netia.
przekazano 20200904_Jagiellonska_

warunki 

przylaczeniowe_Innogy 

Netia Orange.zip

14.09.2020

6 ELE
Prosimy o informację czy kanalizacja teletechniczna wskazana na projekcie 

zagospodarowania terenu jest objęta przetargiem.
Tak. 14.09.2020

7 ELE
Prosimy o informację czy wykonanie obiektu stacji PZO jest objęte 

przetargiem
PZO część Innogy należy do wykonania przez Operatora w ramach umowy 

przyłączeniowej.
14.09.2020

8 ELE

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiar i dobór opraw oświetleniowych ma być 

wykonany na podstawie projektu instalacji elektrycznych, a nie projektu 

architektonicznego (występują różnice w typach opraw między tymi 

projektami)

Proszę wykonać przedmiar i dobór opraw wg rys. architektonicznych - rewizji z datą 

2020.09.04 ( nr 02 . Rysunki przekazane wraz z odpowiedziami na zapytania.

20200903_DD_rew 02_ 

ARCH - OPRAWY 

WYKONCZENIA.ZIP 08.09.2020

9 Konstrukcja Proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej. przekazano 27.08.2020

10 Architektura

1. Architektura – brakujące rysunki:

1. - rysunki arch elewacji: 444_DD_A_A-AE500X

3. - drzwi zewnętrzne wg zestawienia i specyfikacji rys.:  444_DD_A_A_AA-

74XX;

2. - rysunki arch. detali ścian zewnetrznych : 444_DD_A_A-AE810X

Wymienione rysunki zostaly przekazane. Wyjaśnienie: oznaczenie "XX" w nazwie rysunku 

oznacza kolejny numer porządkowy (patrz opis techiczny architektury - str. 22)
08.09.2020

11 Sieci
2. Projekty przyłączy wodno – kanalizacyjnych. W przekazanej dokumentacji 

są tylko plany PZT z lokalizacją przyłączy bez pełnej dokumentacji tego 

zakresu. 

przekazano link wetransfer w mailu z 

dnia 14/09/2020 14.09.2020

12 Wyposażenie

Proszę o określenie, która dokumentacja jest wiążąca w kwestii oznaczenia 

wyposażenia jednostek hotelowych? Czy oznaczenia w rysunkach wnętrz 

jednostek hotelowych są kompatybilne z tabelą inwestorską dla pakietu 4?

Oznaczenia (kody) wyposażenia jednostek studenckich występujące w proj. wnętrz są 

kompatybilne z pozycjami przedmiaru pakietu 4 (należy indentyfikować elementy wg 

opisu). Opis elementów w przedmiarze jest spójny z opisem wyposażenia w proj. wnętrz 

wg zestawienia "444_DD_A-AI7980" (zestawienie zawera kody występujące na rys.). 

Odnośnie zabudowy kuchennej o wspólnym kodzie MS-03: długosci zabudowy zalezne 

od typu jednostki podane w zestawieniu wyposażenia jednostek "444_DD_A-

AI0100_R1".

Dla uprządkowania informacji oraz korekty rozbieżności załączono rewizje przedmiaru 

pakiet 4 - z oznaczeniem wprowadzonych zmian, którą proszę traktować jako podstawę 

do oferty.

LX_tabela_Pakiet_4_mies

zkania_rew01 PO 

ZMIANACH TEKST 

JEDNOLITY.xls

08.09.2020
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13 Wyposażenie

Proszę o zweryfikowanie poprawności jednostek w tabeli inwestorskiej dla 

pakietu 4 dla pozycji  od 4.1.7.10 do 4.1.7.14 i 4.1.7.22 do 4.1.7.28. Czy w 

wycenie nie powinna być podana jednostka  szt.?

Proszę przyjąć dla wymienionych pozycji jako jednostkę ilość szt. (zgodnie z zapytaniem).

Zmiana wprowadzona w załączonej rewizji przedmiaru pakiet 4 - z oznaczeniem 

wprowadzonych zmian, którą proszę traktować jako podstawę do oferty.

LX_tabela_Pakiet_4_mies

zkania_rew01 PO 

ZMIANACH TEKST 

JEDNOLITY.xls 08.09.2020

14 Wyposażenie

Proszę sprecyzować, czy w tabeli inwestorskiej dla pakietu 4 w dziale meble 

nie brakuje pozycji "blat kuchenny-stolik obrotowy". Lub ewentualnie w 

której pozycji należy ten element umieścić?

Proszę dodać pozycję "blat kuchenny-stolik obrotowy" jako pozycję dodatkową . 

Występowanie wg zestawienia  wyposażenia jednostek "444_DD_A-AI0100_R1".
08.09.2020

15 Architektura
Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki i ślusarki drzwiowej piętra -1. Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej dla kond.podziemnej B01 znajduje się na 

przekazanym arkuszu "444_DD_A_A-AA7400_R0"
08.09.2020

16 Architektura

Proszę o sprecyzowanie specyfikacji dla luster w łazienkach jednostek oraz w 

tolaetach ogólnodostepnych.
Uzupełnienie : specyfikacja luster w łazienkach studenckich i ogólnodostepnych:  

MS15 - lustro w łazienkach studenckich (wszystkie typy poza U1HA): okrągłe śred. 60cm 

(https://manufakturalustra.pl/product/shape-01)

MS16 - lustro w łazience dla NPS (jednostka typ U1HA) : prostokątne 60x50cm uchylne z 

rączką (https://interabak.pl/lustra-dla-

niepelnosprawnych?cd=10424104304&ad=100261114221&kd=&gclid=CjwKCAjwqML6B

RAHEiwAdquMnYJp26VstLtVA0QV6Ei9An-

13Q9yP9R7GTeLv2XuyJ0sagZrJnDpahoC_qkQAvD_BwE)

MS17 - lustro w zabudowie stolarskiej , długość wg rys. proj. wnętrz .

Zmiana wprowadzona w załączonej rewizji przedmiaru pakiet 4 - z oznaczeniem 

wprowadzonych zmian, którą proszę traktować jako podstawę do oferty.

08.09.2020

17 Architektura

Proszę o informację jakie wykończenie przewiduje się na schodach ww pom. 

00.A24 - amfiteatr.
Uzupełnienie : jako wykoczenie schodów w amfiteatru pom. 00.A24 przyjąć okładzinę 

drewnianą Dr1-x (jako wykończenie podłóg) wg opisu: 

Wykończenie schodów amfiteatru – okładzina drewniana. Drewno jasne – klon. 

Podział wg proj. wykonawczego , wstępnie podstawowa wielkość 30x120cm

Grub. elementów drewnianych :25mm

Dr1-ps – podstopnica

Dr1-st - stopnica

Uzupełnienie wg rew. rys. "444_DD_A_A-AA3005_R2" - wydanie wraz z odpowiedziami 

na zapytania.

Pozycję dodać w przedmiarze pakiet 2 na końcu tabeli w Pozycję dodać w przedmiarze 

pakiet 2 na końcu tabeli w POZYCJE DODATKOWE NIE UJĘTE W TABELI POWYŻEJ, A 

UJĘTE W PROJEKCIE

08.09.2020
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18 Architektura

Proszę o potwierdzenie czy schody w pom. amfiteatru nie wymagają 

zabezpieczenia balustradą ?
Uzupełnienie: należy zastoswać balustradę . Proszę dodac pozycję dodatkową: 

SL-b5 wg opisu :

Balustrada stalowa malowana proszkowo:pochwyt wykonany ze stalowego płaskownika 

10x50mm, Elementy pionowe, wykonane ze stalowego płaskownika 10x50mm w 

rozstawie osiowym ok.180cm. Elementy poziome: dwie poziome liny stalowej z regulacją 

naciągu. Cały zespół balustrady mocowany do góry biegu schodów ( mocowanie ukryte 

pod wykończeniem z okładziny drewnianej schodow) 

Wszystkie spawy szlifowane, a powierzchnie elementów wygładzone.

Wykończenie: Malowane proszkowo na kolor RAL, np. ciemnoszary.

Pozycję dodać w przedmiarze pakiet 2 na końcu tabeli w POZYCJE DODATKOWE NIE 

UJĘTE W TABELI POWYŻEJ, A UJĘTE W PROJEKCIE

08.09.2020

19 Architektura
Proszę o informację w jakiej pozycji ujęte jest krzesełko przysznicowe w 

łazience dla NPS - jednostka U1HA
Krzesełko prysznicowe ujęte w przedmiarze poz. 4.1.5.20. W załaczonej rewizji 

przedmiaru pakiet 4 - poz. 4.1.2.17. 
08.09.2020

20 ELE

- poprosimy o podanie typu osprzętu elektrycznego preferowanego przez 

inwestora? Ewentualnie jeśli takich wytycznych nie ma, to poprosimy o 

informacje czy osprzęt w standardzie - Legrand Niloe jest akceptowalny?

Akceptujemy: Hagr Lumia lub Kontakt Simon Basic Moduł, system ramkowy (każde 

gniazdo w odzielnej ramce). 14.09.2020

21 ELE

- dodatkowo w przesłanej dokumentacji brakuje rozmieszczenia instalacji el w 

pokojach A_U2D, A_U3E, A_U4B (nie ma ich na rys. 444_DD_E_A-

EE7010_R0_POKOJE_TYPOWE) – w związku z niniejszym prosimy   o 

informacje czy posiadają Państwo brakujący zakres czy też mamy coś założyć?

W przypadku jednostki A_U2D proszę przyjąć wyposażenie jak dla U2A, w przypadku 

jednostki U3E proszę przyjąć wyposażenie jak dla U3D, w przypadku jednostki U4B 

proszę przyjąć wyposażenie jak dla U4A. 14.09.2020

22 x
Posimy o przekazanie warunków technicznych  MPWiK w zakresie 

przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
przekazano 20200518_MPWiK_bud A 

B _warunki 

przylaczeniowe.pdf

14.09.2020

23 x
Posimy o przekazanie warunków technicznych Veolia przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej.
przekazano 20200309_VEOLIA_bud A 

B _warunki 

przylaczeniowe.pdf

14.09.2020

24 ELE

W tabeli kosztowej Pakiet 4 znajdują się jednostki mieszkaniowe oznaczone 

symbolem m.in. U4B oraz U2D. Dla tych jednostek brak jest w pliku 

"444_DD_E_A-EE7010_R0_POKOJE_TYPOWE" rzutów z rozmieszczeniem 

instalacji elektrycznych tych jednostek. Prosimy o potwierdzenie, że dla 

jednostki U4B reprezentatywna jest jednostka U4A, a dla jednostki U2D 

reprezentatywna jest jednostka U2A. 

Potwierdzamy, zgodnie z odpowiedzią powyżej; "W przypadku jednostki A_U2D proszę 

przyjąć wyposażenie jak dla U2A, w przypadku jednostki U3E proszę przyjąć wyposażenie 

jak dla U3D, w przypadku jednostki U4B proszę przyjąć wyposażenie jak dla U4A." 14.09.2020

25 ELE

Prosimy o informację czy sieć strukturalna będzie wymagać certyfikacji. W świetle prawa certyfikacji okablowania strukturalnego nie jest wymagana. Natomiast 

certyfikacja jest darmowa u dostawcy sieci strkturalnej i obowiązuje na 25-lat, po drugie 

daje gwarancje Inwestorowi, że wykonana instalacja jest wykonana poprawnie i zgodnie 

z obowiązującymi normami. Prosimy o uwzględnienie. 

14.09.2020

26 Architektura
Proszę o określenie w jakim stosunku mają być podzielone wykończenia 

posadzek opisane jako W6/D1/D2 oraz W1-3-4-5
Występowanie poszczegolnych typów wykończeń posadzek w pomieszczeniach został 

przedstawiony w proj. wnętrz na rys. podłóg. 
14.09.2020

27 ELE

Ze schematu rozdzielnicy RGP wynikają inne przekroje kabli niż z pliku 

"444_DD_E_A-EE0050_R1_OBLICZENIA" zawartego w opisie np. dla odbiorów 

DSO-A, SSP1 itd. Prosimy o wskazanie dokumentu nadrzędnego.

W przypadku obwodu DSO-A należy przyjąć (N)HXH(żo) 3x6mm2, zaś dla obwodów 

związanych z SSP to należy przyjąć (N)XHX(żo) 3x2,5mm3 14.09.2020
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28 ELE

Z uwagi na rozbieżności prosimy o określenie priorytetu dla poniższych 

dokumentów (który jest nadrzędny-dotyczy instalacji teletechnicznych): 

1. 444_DD_T_A-TT0040_R1_ZESTAWIENIE_MATERIALOW

2. LX_tabela_Pakiet_1

Przedmiary zostały wykonane na podstawie pliku 

444_DD_T_A-TT0040_R1_ZESTAWIENIE_MATERIALOW 

i nie powinno być rozbieżności. Jeżeli takie występują to nadrzędnym plikiem jest 

444_DD_T_A-TT0040_R1_ZESTAWIENIE_MATERIALOW

14.09.2020

29 Architektura

Przykładowy Roombook jednostki A U1 A zawiera w zakresie ścian oznaczenie 

ML-m10, które nie występuje w tabeli BOQ oraz na rzutach z oznaczeniem 

wykończeń ścian. Proszę o wyjaśneinie rozbieżności.

Elementy żelbetowe - ściany/slupy wykończone tylko ML-m10 (malowanie antypyłowe) 

wystepują w jednostkach - rys. powiekszeń , w legendzie to poz. 

"B01 - surowa ściana betonowa ( malowanie ML-m10)"
14.09.2020
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